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A: 23,77 m2
P: CERÂMICO
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VEST. FEMIN.
A: 3,52 m2
P: CERÂMICO
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A: 3,52 m2
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PIA Corrimão h= 90cm

Bloco autonomo de iluminação
de emergência- 5 lux 

PORTA ELEVADOR
RESISTÊNCIA  30 MINUTOS

Bloco autonomo de iluminação
de emergência- 3 lux (180 lumens) 
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Bloco autonomo de iluminação
de emergência- 3 lux 

SALA COMERCIAL
A: 53,55 m2
P: CERÂMICO

Caminhamento Saída
    Emergência 23,62 metros.

Bloco autonomo de iluminação
de emergência- 3 lux 

Paredes resistente ao
fogo por 2 horasNº Pavto

Detector de presença
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de emergência- 3 lux 

PC
F-

30

SALA COMERCIAL
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CIRCULAÇÃO
A: 10,45 m2
P: CERÂMICO

COPA
A: 9,84 m2
P: CERÂMICO

DML
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P: CERÂMICO
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PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO(47) 98434-5980

BALNEÁRIO PIÇARRAS, SC. - CEP.: 88 380 000
AV. NEREU RAMOS 5.312, BAIRRO ITACOLOMI

CAU RN A30419-0
e-mail: pauloinnovaarquitetura@gmail.com

ESCALA:

DESENHO:

LOCAL:

TITULO:

PRANCHA:

P-05DATA:

AREA:

ART.:

FOLHA:

0
REV.:

Projeto Preventivo Contra Incêndio

PAULO ROBERTO CLARO DA ROSA

AV. JOSE TEMISTOCLES DE MACEDO, S/N ,ESQ. 

LOTE N°11-12 -  QD "A" - CENTRO - BAL. PIÇARRAS/SC

03/2023

1.751,83m²

EDIFICAÇÃO COMERCIAL
EM PRÉ MOLDADO 

RUA ANTONIO QUINTINO PIRES,

CAU A30419-0
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MATTAR LTDA
CNPJ: 81.807.166/0001-16

Dispositivo de emergência ou
intercomunicador conforme NBR 9050.
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